













































































Blokaj Oranı A0 a b c
1/4 6,4x10­4 0,0285 0,033 0,025
1/2 4,27x10­4 0,0233 0,033 0,025
3/4 2,13x10­4 0,0164 0,033 0,025
Deney Düzeneğinin Parçaları
Parça No:                  Parça Adı                       
1                                             Huni
2                                             Vana
3                                             Düzenleyici Boru
4                                             Varyak
5                                             Transformotor
6                                             Ampermetre
7                                             Voltmetre
8                                             Test Borusu
9                                             Flanşlar
10                                           Venturi
11                                           Manometre
12                                           Fan
13                                           Fan Motoru
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14                                           Termokupllar
15                                           Seçici Anahtar
16                                           Soğuk Referans Noktası
17                                           Milivoltmetre
18                                           Hava Karıştırıcı
19                                           Çıkış Borusu
2.2. Hesaplamalar
Test borusu boyunca herhangi bir eksenel konumda yerel ısı taşınım katsayısı,
                                                                                   (3.1)
boru boyunca ortalama ısı taşınım katsayısı ise,
                                                                                      (3.2)
ile hesaplanır. Yüzey ısı akısı,
                                                                                            (3.3)
şeklinde ifade edilebilir ki burada P ısıtıcı net gücü,
                        P= Pt ­ Q¢       dir.                                                       (3.4)
Yalıtım dış yüzeyinden çevreye kaybolan ısı aşağıdaki bağıntı ile belir lenebilir.
                                                                             (3.5)
Burada yalıtım dış yüzeyinde ortalama taşınım katsayısı türbülanslı doğal taşınım için,
                                                                        (3.6)
bağıntısı ile hesaplanabilir. Holman (1967). Yığık sıcaklıklar, test borusu boyunca doğrusal olarak değiştiği
varsayımı ile Koram (1978), Sparrow (1980),
                                                                       (3.7)
ile belirlenir.
Ölçülen dış yüzey sıcaklıklarına, aynı eksenel konum için karşılık gelen iç yüzey sıcaklıklarını belirlemek için
aşağıdaki gibi bir analiz yapmak gerekir. İçi boş, uzun, içerisinde düzgün dağılmış bir biçimde ısı üretilen, çevresel
simetrik ve ısı iletkenlik katsayısı sabit Şekil 5’deki gibi bir silindir içerisinde sürekli rejimde ısı iletimi aşağıdaki
diferansiyel denklem ile karakterize edilir (Kakaç ve Yener 1979).
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Şekil 5. Boru Yüzeyi Isı Akımı
                           =0                             (3.8)
Bu denklemdeki    terimi cidardaki eksenel iletim terimidir. İnce cidarlı ve uzun bir boru için eksenel iletim
radyal iletime nazaran ihmal edilecek düzeydedir. Böylece problem tek boyutlu hale indirgenebilir.
                           = 0                            (3.9)
Borunun dış yüzeyini yalıtılmış ve iç yüzeyinden ise h taşınım katsayısı ile Tf sıcaklığındaki akışkana ısı transfer
edildiği varsayımı ile sınır şartları,
            r = ri  de                                              (3.10)
ve
            r = r0 da                                                                      (3.11)
ile denklem (3.9)’nin çözümünün herhangi bir eksenel konumda iç yüzey sıcaklığı
                                           (3.12)
şeklinde bulunur. Bu denklemin elde edilmesi ile ilgili çözüm Ek 21’de verilmiştir. Görüldüğü gibi iç yüzey sıcaklıkları
akışkan sıcaklığı Tf ve ısı taşınım katsayısından bağımsızdır. Sabit ısı iletkenlik katsayısı varsayımı ile (3.12)
denklemi,
                                                                                (3.13)
şeklinde ifade edilebilir. Burada K sabit sayısı,
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                                                           (3.14)
e eşittir. (3.12) ve (3.13) denklemlerindeki iç ısı üretimi terimi,
                                                                                                   (3.15)
şeklinde hesaplanabilir. Denklem (3.13) ile ölçülen boru dış yüzey sıcaklıklarına karşılık gelen iç yüzey sıcaklıkları
hesaplanabilir. Ancak yapılan hesaplarda iç ve dış yüzey sıcaklıkları arasındaki farkın çok küçük ve deney sonuçlarını
etkilemeyecek düzeyde olduğu görülmüş ve sıcaklıklar birbirine eşit kabul edilmiştir. Örneğin P=150 W, kw=350
W/m oC, do=0.035 m ve di= 0.033 m ile bu sıcaklık farkı,
                                    
olarak bulunur ki görüldüğü gibi bu fark ihmal edilebilecek düzeydedir. Yerel ve ortalama Nusselt sayıları aşağıdaki
bağıntılar ile hesaplanır.
                                                                                     (3.16)
                                                                                          (3.17)
Deneysel bulguları kıyaslayabilmek amacıyla gelişmiş bölge Nusselt sayıları için Dittus­Boelter denklemi (Kakaç
1970),
                                                                  (3.18)
ısıl gelişme bölgesi ortalama Nusselt sayıları için ise (Kakaç 1970),
                                                       (3.19)
kullanılmıştır. Hesaplarda kullanılan parametrelerden Reynolds sayısı,
                                                                                    (3.20)
ve Ortalama hız,
                                                                                             (3.21)
şeklinde hesaplanabilir.
Hacimsel debi; venturi­manometre düzeneği ile belirlenen basınç farkı Dp Bernoulli ve Süreklilik bağıntıları ile,
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                                                                (3.22)
şeklinde hesaplanmıştır. Burada sürtünme kayıpları ihmal edilerek venturi katsayısı 1.0 alınmıştır.
Hesaplamalarda kullanılan tüm akışkan parametreleri k, r, n, Pr sabit kabul edilmiş ve ortalama yığık sıcaklıktaki
değerleri gözönüne alınmıştır.
3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Daha önce 3. bölümde bahsedildiği gibi deneyler üç değişik blokaj oranı için değişik Reynolds sayılarında
tekrarlanmıştır. Blokaj için kullanılan orifis plaka larının neden olduğu akış ayrılması ile ısı transferinde meydana
gelen artışı belir leyebilmek için, ilk önce plakalar yerleştirilmeden boş borular ile deneyler yapılmıştır. Boş boru
deneyleri ile elde edilen sonuçlar, kullanılan deney düzeneği ve genel olarak çalışmada kullanılan ölçme ve
hesaplama yönteminin ne ölçüde sağlıklı sonuçlar verdiğinin de bir göstergesidir.
Blokajsız boru için farklı Reynolds sayıları ve farklı ısıtıcı güçleri ile tekrarlanan deneylerde test bölgesi boyunca
belirlenen ortalama Nusselt sayıları ile (3.19) denklemi ile hesaplanan teorik ortalama Nusselt sayıları arasında iyi
uyum olduğu gözlenmiştir. Örneğin; Red = 15000 için, teorik ortalama Nusselt sayısı Nu=39.53, deney ile
belirlenen ortalama Nusselt sayısı ise, Nu=42.57’dir. Başka bir örnekte Red=5000 için teorik olarak 16.4, deneysel
olarak ise 16.21 olarak belirlenmiştir.
Ancak yerel Nusselt sayıları için ısıl gelişme bölgesinde beklenen, başlangıçtan itibaren tam gelişmiş bölgede
asimptotik bir değere doğru gittikçe azalan karakterde eğriler elde edilmemiştir. Şekil 6, blokajsız boru için yerel
Nusselt sayılarının eksenel dağılımını farklı Reynolds sayıları için vermektedir. Görüldüğü gibi yerel Nusselt sayıları
eksenel yönde hemen hemen doğrusal olarak artmaktadır. Gene şekilden, yerel Nusselt sayılarının Reynolds sayısı
büyüdükçe, beklenildiği şekilde, arttığı görülmektedir.
Şekil 6. Blokajsız boruda Yerel Nusselt sayılarının boru boyunca dağılımı
 
Blokajlı borularda yerel Nusselt sayılarının eksenel yönde dağılımını gösteren eğriler ise farklı blokaj oranları için
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Şekil­7, 8 ve 9 da verilmiştir. Bu şekiller değişik Reynolds sayıları için parametize edilmiştir. Şekillerden yerel
Nusselt sayılarının eksenel yönde, boş boru deney sonuçlarına benzer şekilde, doğrusal olarak arttığı görül ­
mektedir. Aynı blokaj oranı için Reynolds sayısı arttıkça yerel Nusselt sayılarının da arttığı görülmektedir.
 
Şekil 7. 1/4 Oranında blokajlı boruda Yerel Nusselt sayılarının boru boyunca dağılımı
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  Şekil 8. 1/2 Oranında blokajlı boruda Yerel Nusselt sayılarının boru boyunca dağılımı  
  Şekil 9. 3/4 Oranında blokajlı boruda Yerel Nusselt sayılarının boru boyunca dağılımı
Blokaj oranının ısı transferini ne ölçüde arttırdığını daha iyi görebilmek için ise Şekil­10 verilmiştir. Bu şekilde aynı
Reynold sayısı (Red = 15000) ve farklı blokaj oranları için yerel Nusselt sayılarının eksenel dağılımı görülmektedir.
Şeklin incelenmesinden, blokaj ve neden olduğu akış ayrılmasının yerel Nusselt sayılarını arttırdığı ve blokaj oranı
büyüdükçe bu artışın daha fazla olduğu açıkça görülmektedir. Aynı şekilden çıkarılabilecek bir başka sonuç da,
blokaj miktarındaki artışın ısı trans ferine etkisinin büyük blokaj oranları için daha fazla olduğudur. Şekilden
görüldüğü gibi blokajsız boruya kıyasla, 1/2 oranında uygulanan blokaj ile yerel Nusselt sayılarında meydana gelen
artış ile 1/2 ila 3/4 blokaj oranları arasında meydana gelen artışın hemen hemen aynı miktarda olduğu
görülmektedir.
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Şekil 10. Re:15000 de farklı blokaj oranında Nusselt sayısının boru boyunca dağılımı
Boru boyunca ortalama Nusselt sayılarının farklı blokaj oranlarında Reynolds sayısına bağlı olarak değişimi Şekil
11’de görülmektedir. Beklenildiği gibi blokaj oranı arttıkça ortalama Nusselt sayıları da büyümektedir. Öte yandan
bu şekildeki eğrilerin büyük blokaj oranları için daha dik bir eğime sahip olması, Reynolds sayılarındaki artışın büyük
blokaj oranlarında ortalama Nusselt sayılarında daha fazla artışa neden olduğunu göstermektedir. Bu da büyük
blokaj oranlarında, akış parametlerinin ısı transferine etkisinin daha fazla hissedilir olduğunu göstermektedir.
Ortalama Nusselt sayısı için değişik blokaj oranlarında Reynolds sayısına bağlı olarak, detayları Ek:18, 19, 20 de
verilen regrasyon analizi yapılmış ve korelasyonlar halinde belirlenmiştir. Bu ifadeler aynı şekil üzerinde
görülmektedir.
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Şekil 11. Nu sayıları ile Re sayıları arasındaki ilişki 
4. TARTIŞMA
Bu çalışmada sabit yüzey ısı akısı ile ısıtılan bir borunun girişine yerleştirilen orifis şeklindeki blokaj elemanlarının
türbülanslı akışta ısı transferine etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir.
1. Boru girişine yerleştirilen orifis plakalarının neden olduğu akış ayrılması, ısıl gelişme bölgesinde yerel ve
ortalama Nusselt sayılarının artmasına neden ol maktadır.
2. Uygulanan blokaj oranı arttıkça ısı transferindeki artış da daha fazla ol mak tadır.
3. Büyük blokaj oranlarında gerek blokaj miktarındaki ve gerekse Reynolds sayısındaki artışın ısı transferine etkisi,
küçük blokaj oranlarına nazaran daha fazla hissedilmektedir. Bu da büyük blokaj oranlarında geometrik ve akış
parametlerinde sözkonusu olabilecek değişikliklerin ısı transferine etkisinin daha fazla olacağını göstermek tedir.
Deneylerde elde edilen ortalama Nusselt sayıları ile denklem (3.19) dan hesaplanan teorik ortalama Nusselt
sayıları arasında iyi bir uyum sağlanmakla birlikte, yerel Nusselt sayılarında beklenen sonuçlar  elde edilememiştir.
Daha önce bahsedildiği gibi, boş boru deneylerinde tam gelişmiş bölge değerine doğru asimptotik bir azalış
gözlenmemiş, aksine artış görülmüştür.
Aynı şekilde blokajlı deneylerde de Krall (1966) da elde edilen ve Şekil 12’de görülen, önce bir maksimum değere
artan ve daha sonra tam gelişmiş bölgedeki asimptotik değere doğru azalan karakterde eğriler elde edilememiştir.
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Şekil 12. Yerel Nusselt sayılarının eksenel dağılımı. Krall (1966)
 
Bu uyumsuzlukların muhtemel bir nedeni deney düzeneği ve ölçme yöntemlerinin yerel özellikleri belirlemede
yeterli hassasiyete sahip olmamasıdır. Buna rağmen ortalama ısı transferi karakteristiklerindeki iyi uyum, yerel
özelliklerdeki yüksek hata oranlarının ortalama değerlerde düşmesi ve büyük ölçüde kamufle olması ile sağlanmış
olabilir.
Diğer taraftan deneylerde kullanılan fanın kapasitesinin düşük olması Reynolds sayısının en çok 25000 değeri için
deney yapılmasına olanak sağlamıştır ve bu değer büyük blokaj oranları için daha da düşmüştür. Gene deneylerin
hava ile gerçekleştirilmesi ve havanın Prandtl sayısı nispeten küçük (Pr  0.7) bir akışkan olması da hassas
sonuçlar alınmasını engellemiş olabilir. Daha büyük kapasiteli bir fan ile ve daha yüksek Prandtl sayısına sahip,
örneğin su (Pr  4­6) ile yapılacak deneylerden daha iyi sonuçlar elde edilebilir, çünkü Nusselt sayısı hem Reynolds
ve hem de Prandtl sayısı ile artmaktadır. Literatürde rastlanılan benzer çalışmaların çoğunda ısı transferi
deneylerinde su kullanılmış, Reynolds sayısı ise oldukça yüksek değerlere (150.000­200.000) kadar artırılmıştır.
Çalışmada eksik olan bir diğer husus da basınç kaybı deneylerinin yapılamamış olmasıdır. Isı transferini,
deneylerde kullanılan orifis plakaları ile ya da benzer bir yöntemle meydana getirilen ilave türbülans ile arttırmak
basınç kaybını da büyük ölçüde arttıracaktır. Bu da fan ya da pompa gücünün artması demektir. Basınç kaybındaki
artışın blokaj oranındaki artış oranı ile artacağı da beklenebilir. Gene Reynolds sayısı, dolayısıyla akışkanın borudaki
hızı arttıkça basınç kaybı da büyüyecektir. Isı transferindeki artış ile basınç kaybındaki artış kıyaslanarak, herhangi
bir Reynolds sayısı aralığında, hangi oranda blokaj uygulamanın gerektiğini belirlemek yönünde gerçekleştirilecek
bir çalışma, bu çalışmayı tamamlayacak nitelikle olacaktır.
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